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Informationen zur Anleitung

Diese Anleitung richtet sich an Sie als Fachkraft einer
Installationsfirma. Hier finden Sie die notwendigen An-
gaben zur Montage, Inbetriebnahme und Wartung der

Anlage.

Bitte bewahren Sie die Anleitung fiir den spéateren
Gebrauch bei der Anlage auf.

Empfehlenswert fiir die sichere und ordnungsgemafie

Installation ist die Teilnahme an einer Schulung bei Solvis.

Da wir an der laufenden Verbesserung unserer techni-

schen Unterlagen interessiert sind, waren wir lhnen fir

Ruckmeldungen jeglicher Art dankbar.

Copyright
Alle Inhalte dieses Dokumentes sind urheberrechtlich

geschitzt. Jede Verwertung auf3erhalb der engen Grenzen
des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulés-
sig und strafbar. Das gilt vor allem fir Vervielfaltigungen,
Ubersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeiche-

rung und Bearbeitung in elektronischen Medien.
© SOLVIS GmbH & Co KG, Braunschweig

Bitte haben Sie Verstéandnis dafir, dass wir folgende Tele-
fonnummern fiir das Fachhandwerk reservieren. Interes-
sierte Anlagenbetreiber wenden sich bitte an ihren
Installateur.

Kundendienst: Tel.: 0531 28904-222
Technischer Vertrieb: Tel.: 0531 28904-233

Verwendete Symbole

W Achtung!
Dieses Zeichen weist auf Gefahren hin, die

bei Nichtbeachtung zu leichten bis hin zu

schweren gesundheitlichen Schaden fiihren
oder Beschadigungen an Materialien, Gegen-
standen und Geraten zur Folge haben kénnen.

Informationen und Hinweise!
Dieses Zeichen verweist auf

= nitzliche Informationen und Arbeitserleich-

terungen sowie auf

= wichtige Hinweise fir die korrekte Funktion

der Anlage.
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1 SolvisMax Gas, OI-NT und OI-BW

1.1 Belegungstabelle

Belegung nach Anlagen-Konfiguration (SX, SO-NT, SO-BW)
170 Wahloption (entweder/oder) Zusatz-Funktion
Normal _ Ost-West-Dach _ Festbr.stoffkessel Solaruiberschuss
Eingange

S1 |Speicher oben Speicher oben Speicher oben

S2  |Warmwasser Warmwasser Warmwasser

S3  |Speicherreferenz |Speicherreferenz | Speicherreferenz

S4  |H.puffer oben H.puffer oben H.puffer oben

S5 |Solar-VL Solar-VL Solar-VL

S6 |Solar-RL Solar-RL Solar-RL

S7  |Solar-Druck Solar-Druck Solar-Druck

S8 |[Kollektor Kollektorl Kollektor

S9  |H.puffer unten H.puffer unten H.puffer unten . o .
siehe jeweilige Option

S10 |Aussentemp. Aussentemp. Aussentemp.

S11 |Zirkulation Zirkulation Zirkulation

S12 |Vorlauf HK1 Vorlauf HK1 Vorlauf HK1

S13 |Vorlauf HK2 Vorlauf HK2 Vorlauf HK2

S14 | —— — —

S15 |—— R R

S16 | — Kollektor 2 Holzkessel

S17 |VSG-Solar VSG-Solar VSG-Solar

S18 |VSG-Wasser VSG-Wasser VSG-Wasser

”M OU.H_o:m_” Anschluss eines Raumfiihlers an den jeweiligen Mﬂmqﬂﬂcﬁﬂvmﬁv

R3 Heizkreis 1 - 3. schuss-Heizkreis.

Ausgange

Al [Pumpe Solar Pumpe Solar Pumpe Solar . L )
siehe jeweilige Option

A2 |Pumpe WW Pumpe WW Pumpe WW

A3 |Pumpe HK1 Pumpe HK1 Pumpe HK1
Schiitz Pool?

A4 |Pumpe HK2 Pumpe HK2 Pumpe HK2

AS  |Pumpe Zirk. Pumpe Zirk. Pumpe Zirk. siehe jeweilige Option

A6  |Pumpe HK3 Solar Ventill Pumpe HK3 Schitz Pool*

A7 Solar Ventil2 —/Ladepumpe?)

A8 [HK1 Mischer auf [HK1 Mischer auf |[HK1 Mischer auf

A9 |HK1 Mischer zu |HK1 Mischer zu HK1 Mischer zu

Al10 |HK2 Mischer auf |HK2 Mischer auf |HK2 Mischer auf

All |HK2 Mischer zu |HK2 Mischer zu HK2 Mischer zu siehe jeweilige Option

Al2 |Brenner Brenner Brenner

A13 |_/Brenner S2V  |-/Brenner S2V LadeR/Brenner S2%)

Al4  |Entstérung/-2) Entstérung/—? Entstérung/—?

0-1 |analog® analog® analog®

1 gilt nur fir SO-BW 7 2 gilt nur fiir SO-NT / 3 gilt nur fur SX /7 % nur wenn der betreffende Heizkreis zur
Schwimmbaderwarmung mit Hilfe der Solartiberschussfunktion genutzt werden soll.
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1 SolvisMax Gas, OI-NT und OI-BW

1.2 Anschlussplan
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SolvisMax Gas 7/ Ol |

SV
SR 1]
SOL-xx
L
Eingénge: Ausgénge:
S1 Speicher oben Al Pumpe Solar
S2 Warmwasser A2 Pumpe WW
S3 Speicherreferenz A3 Pumpe HK1
S4 H.puffer oben (Tauchhiilse) A4 Pumpe HK2
S5 Solar-VL A5 Pumpe Zzirk.
S6 Solar-RL A6 Pumpe HK3
S7 Solar-Druck A7 —
S8 Kollektor A8 HK1 Mischer auf
S9 H.puffer unten A9 HK1 Mischer zu
S10  Aussentemp. Al10 HK2 Mischer auf
S11  Zirkulation A1l HK2 Mischer zu
S12  Vorlauf HK1 Al12 Brenner
S13  Vorlauf HK2 A13 Brenner2*
s14 — Al4 Entstoérung / —**
S15 — 01 analog***
S16  —

S17 VSG-Solar
S18 VSG-Wasser

*  gilt nur fur SO-BW
** gilt nur fur SO-NT
*** gilt nur fir SX

_@HKS

Zirk.
SAS E_—TWK HR
5 3
HV LA
Zubehor:
BD Blitzschutzdose
WWS  Warmwasserstation

HKS-G Heizkreisstation gemischt
HKS-B Heizkreisstation begrenzt

SG-H  Sicherheitsgruppe Heizkreis
VB-3 Heizkreisverteiler (3-fach)
Legende:

BS Brennerstecker

FA Feuerungsautomat

HK x  Heizkreis x

HV/R  Heizungvor- und -riicklauf

STB Sicherheitstemp.begrenzer
SV/R  Solarvor- und -riicklauf
TWK/W Trinkwasser warm/kalt
Zirk. Warmwasser-Zirkulation

SX-2g-1u
2011-07-11

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagentiberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar.
Es ersetzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass - fir eine ordnungsgeméaRe Funktion
der Anlage - die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden
missen. Solvis-Hinweise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Ricksprache mit dem Kesselhersteller.

Montage sind die einschlagigien Normen, Richtlinien und technischen Regeln zu beachten! Bei Verwen-
dung von Kunststoffrohr im Heizkreis muss eine Systemtrennung (Warmetauscher) vorgenommen wer-
den. Ausnahmen auf Anfrage.

i Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fiir eine fachgerechte

Wir behalten uns fiir diese
Zeichnung alle Urheber-
rechte vor. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung
darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zugéanglich
gemacht werden.

SOLVIS GmbH & Co KG
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Eingénge:

S1 Speicher oben
S2 Warmwasser

S3 Speicherreferenz

S4 H.puffer oben
S5 Solar-VL

S6 Solar-RL

S7 Solar-Druck
S8 Kollektor

S9 H.puffer unten

S10 Aussentemp.
S11 Zirkulation
S12 Vorlauf HK1
S13 Vorlauf HK2
S14 —_—

S15 —_—

S16 Kollektor2
S17 VSG-Solar
S18 VSG-Wasser

*  gilt nur fur SO-BW
**  gilt nur far SO-NT
*** qilt nur fur SX

Ausgénge:

Al Pumpe Solar

A2 Pumpe WW

A3 Pumpe HK1

A4 Pumpe HK2

A5 Pumpe Zirk.

A6 Solar Ventill

A7 Solar Ventil2

A8 HK1 Mischer auf
A9 HK1 Mischer zu
Al0 HK2 Mischer auf
All HK2 Mischer zu
Al2 Brenner

Al13 Brenner S2*
Al4 Entstérung / —**
o1 analog***

TWK HR

HV LA

Zubehor:

BD Blitzschutzdose

WWS Warmwasserstation
HKS-G Heizkreisstation gemischt

Legende (Fortsetzung):
TWK/W Trinkwasser warm/Kkalt
Zirk. Warmwasser-Zirkulation

SX-2g-ow
2011-07-11

In dieser Konfiguration sind nur
zwei Heizkreise mdglich!

SG-H  Sicherheitsgruppe Heizkreis

VB-2  Heizkreisverteiler (2-fach)

Legende:

A Kollektoren auf West-Dach ®
B Kollektoren auf Ost-Dach 1
BS Brennerstecker

FA Feuerungsautomat

HK x  Heizkreis x

HV/R  Heizungvor- und -riicklauf

STB Sicherheitstemp.begrenzer

SV/R  Solarvor- und -riicklauf

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagentiberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar.
Es ersetzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass - fir eine ordnungsgeméaRe Funktion
der Anlage - die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden
missen. Solvis-Hinweise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Ricksprache mit dem Kesselhersteller.

A

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fir eine fachgerechte
Montage sind die einschlagigien Normen, Richtlinien und technischen Regeln zu beachten! Bei Verwen-
dung von Kunststoffrohr im Heizkreis muss eine Systemtrennung (Warmetauscher) vorgenommen wer-
den. Ausnahmen auf Anfrage.

Wir behalten uns fir diese
Zeichnung alle Urheber-
rechte vor. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung
darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zuganglich
gemacht werden.

SOLVIS GmbH & Co KG
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Eingange:

S1 Speicher oben
S2 Warmwasser

S3 Speicherreferenz

S4 H.puffer oben
S5 Solar-VL

S6 Solar-RL

S7 Solar-Druck
S8 Kollektor

S9 H.puffer unten

S10 Aussentemp.
S11 Zirkulation
S12 Vorlauf HK1
S13 Vorlauf HK2
S14 —

S15 —

S16 Holzkessel
S17 VSG-Solar
S18 VSG-Wasser

*  gilt nur fur SO-BW
** gilt nur fur SO-NT
*** gilt nur fur SX

Ausgénge:

Al Pumpe Solar

A2 Pumpe WW

A3 Pumpe HK1

A4 Pumpe HK2

A5 Pumpe Zirk.

A6 Pumpe HK3

A7 — / Ladepumpe*
A8 HK1 Mischer auf
A9 HK1 Mischer zu
A10 HK2 Mischer auf
A1l HK2 Mischer zu
Al12 Brenner

A13 Ladepumpe 7/ Brenner S2*
Al4 Entstérung / —**
01 analog

Zubehor: Legende (Fortsetzung):

BD Blitzschutzdose SV/R  Solarvor- und -riicklauf

WWS  Warmwasserstation TWK/W Trinkwasser warm/kalt

HKS-G Heizkreisstation gemischt ~ WQ zur Warmequelle

HKS-B Heizkreisstation begrenzt  zirk. Warmwasser-Zirkulation

SG-H  Sicherheitsgruppe Heizkreis
VB-3 Heizkreisverteiler (3-fach)
PLAS Pufferladestation

Legende:

BS Brennerstecker

FA Feuerungsautomat

FBK Festbrennstoffkessel

HK x  Heizkreis x

HV/R  Heizungvor- und -riicklauf
STB Sicherheitstemp.begrenzer

SX-2¢-1u-FBK

2011-07-11

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagentiberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar.
Es ersetzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass - fir eine ordnungsgeméaRe Funktion
der Anlage - die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden
missen. Solvis-Hinweise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Ricksprache mit dem Kesselhersteller.

A

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Firr eine fachgerechte
Montage sind die einschlagigien Normen, Richtlinien und technischen Regeln zu beachten! Bei Verwen-
dung von Kunststoffrohr im Heizkreis muss eine Systemtrennung (Warmetauscher) vorgenommen wer-
den. Ausnahmen auf Anfrage.

Wir behalten uns fiir diese
Zeichnung alle Urheber-
rechte vor. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung
darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zugéanglich
gemacht werden.

SOLVIS GmbH & Co KG
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r ________ SolvisMax Gas / Ol |

sV | '
- O O O I
SAS
0
SX-29 pool
2011.07-11
Eingénge: Ausgange: Zubehdr:
S1 Speicher oben Al Pumpe Solar BD  Blitzschutzdose
S2 Warmwasser A2 Pumpe WW WWS Warmwasserstation
S3 Speicherreferenz A3 Pumpe HK1 HKS-G Heizkreisstation gemischt
S4 H.puffer oben A4 Pumpe HK2 SGH Sicherheitsgruppe Heiz-
S5 Solar-VL AS Pumpe Zirk. ) kreisVB-2 Heizkreisverteiler (2-fach)
S6  SolarRL A6 Pumpe Pool (Schiitz) RFY  Raumfiihler RF-SC2-0F
S7 Solar-Druck A7 — / Ladepumpe*
S8 Kollektor A8 HK1 M!scher auf Legende: ® | Alternativ kann der Pool auch
S9 H.puffer unten A9 HK1 Mischer zu BS Brennerstecker B | an Heizkreis 2 (an A4 und R2)
S10  Aussentemp. A10  HK2 Mischer auf FA Feuerungsautomat
o1l Zirklation AL HK2 Mischer 7u Ty paindS: angschlossen werden.
S12  Vorlauf HK1 Al2  Brenner HV/R  Heizungvor- und -riicklauf
S13  Vorlauf HK2 A13  Ladepumpe / Brenner S2* g gjcherheitstemp.begrenzer
s14 — Al4  Entstorung / —** SV/R  Solarvor- und -riicklauf
S15 —_— 01 analog

S16 Holzkessel
S17 VSG-Solar
S18 VSG-Wasser
R3 Poolfiihler?

*  gilt nur fir SO-BW

**  gilt nur fur SO-NT

*** gilt nur far SX

1) Als Poolfiihler nur ,,RF ohne
Sensor“ plus Anlegefihler
Pt1000 verwenden!

TWK/W Trinkwasser warm/kalt
Zirk. Warmwasser-Zirkulation

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagentiberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. | Wir behalten uns fir diese
Es ersetzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass - fir eine ordnungsgeméRe Funktion [Zeichnung alle Urheber-
der Anlage - die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden rechte vor. Ohne unsere
missen. Solvis-Hinweise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Ricksprache mit dem Kesselhersteller. | schriftliche Genehmigung

Montage sind die einschlagigien Normen, Richtlinien und technischen Regeln zu beachten! Bei Verwen. | ©der Dritten zuganglich
dung von Kunststoffrohr im Heizkreis muss eine Systemtrennung (Warmetauscher) vorgenommen wer- | 9emacht werden.
den. Ausnahmen auf Anfrage. SOLVIS GmbH & Co KG

i Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Firr eine fachgerechte | Garf Sie nicht vervielfaltigt
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2 SolvisMax Gas Pur, OI-NT Pur und OI-BW Pur

2.1 Belegungstabelle

Belegung nach Anlagen-Konfiguration (SX, SO-NT, SO-BW) Pur
I/0 Wabhloption (entweder/oder) Zusatz-Funktion
Normal _ Ost-West-Dach _ Festbrennstoffkessel Solariiberschuss
Eingénge

S1  |Speicher oben Speicher oben Speicher oben

S2  |Warmwasser Warmwasser Warmwasser

S3  |Speicherreferenz | Speicherreferenz Speicherreferenz

S4  |H.puffer oben H.puffer oben H.puffer oben

S5 |Solar-VL2 Solar-vVL2 Solar-VL2

S6  |Solar-RL2 Solar-RL2 Solar-RL2

S7 — _ _

S8  |Kollektor Kollektorl Kollektor

S9  |H.puffer unten H.puffer unten H.puffer unten ) ) . )
siehe jeweilige Option

S10 |Aussentemp. Aussentemp. Aussentemp.

S11 |Zirkulation Zirkulation Zirkulation

S12  |Vorlauf HK1 Vorlauf HK1 Vorlauf HK1

S13  |Vorlauf HK2 Vorlauf HK2 Vorlauf HK2

S14  |—— S -

S15 |Solar-VL1 Solar-VL1 Solar-VL1

S16 | —— Kollektor 2 Holzkessel

S17 |VSG-Solar VSG-Solar VSG-Solar

S18 |VSG-Wasser VSG-Wasser VSG-Wasser

MM OE.o:m_“ Anschluss eines Raumfiihlers an den jeweiligen Heiz- *mmﬁ_mﬂwﬂ:ﬁmﬁ\_ﬂmmw?

R3 kreis 1- 3. schuss-Heizkreis.

Ausgange

Al Pumpe Solar Pumpe Solar Pumpe Solar ) ) - )
siehe jeweilige Option

A2 |Pumpe WW Pumpe WW Pumpe WW

A3 |Pumpe HK1 Pumpe HK1 Pumpe HK1
Schiitz PooP)

A4 | Pumpe HK2 Pumpe HK2 Pumpe HK2

A5 |Pumpe Zirk. Pumpe Zirk. Pumpe Zirk. siehe jeweilige Option

A6 |Pumpe HK3 Solar Ventill PHK3 / Ladep. Y Schiitz PooP)

A7  |Pumpe Solar 2 Pumpe Solar 2 P Solar 2 / Ladep. ¥

A8 HK1 Mischer auf HK1 Mischer auf HK1 Mischer auf

A9 HK1 Mischer zu HK1 Mischer zu HK1 Mischer zu

A10 |HK2 Mischer auf HK2 Mischer auf HK2 Mischer auf

All |HK2 Mischer zu HK2 Mischer zu HK2 Mischer zu

Al2 |Brenner Brenner Brenner siehe jeweilige Option

Al3  |Brenner S2Y Solar Ventil2 LadeR Brenner S21

Al4  |Entstérung / —2) Entstérung / —2 Entstoérung / —2)

O-1 |analog® analog® analog®

0-2 |Steuerleitung Al Steuerleitung Al Steuerleitung Al

0O-3 |Steuerleitung A7 Steuerleitung A7 Steuerleitung A7

D nur SO-BW Pur/@ nur SO-NT Pur /3 nur SX Pur /4 nur ohne Kollektor(en) / ® nur wenn der betreffende

Heizkreis zur Schwimmbaderwarmung mit Hilfe der Solartiberschussfunktion genutzt werden soll.

Die Konfiguration Ost-West-Dach |st
fir SO-BW Pur nicht méglich!

12
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2 SolvisMax Gas Pur, OI-NT Pur und OI-BW Pur

2.2 Anschlussplan
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-SV-SOL 6 bal

Eingange:

S1 Speicher oben
S2 Warmwasser
S3 Speicherreferenz
S4 H.puffer oben
S5 Solar-VL2

S6 Solar-RL2

S7 —_—

S8 Kollektor

S9 H.puffer unten
S10 Aussentemp.
S11 Zirkulation
S12 Vorlauf HK1
S13 Vorlauf HK2
S14 —

S15 Solar-VL1
S16 —_—

S17 VSG-Solar
S18 VSG-Wasser

*

gilt nur fiir SO-BW Pur

**gilt nur fur SO-NT Pur
*** gilt nur fur SX Pur

HR
1Pl 5 |
Hv SD X
MAG SX-P-2g-1u
2011-07-11

Ausgange: Zubehor Legende (Fortsetzung)
Al Pumpe Solar BD Blitzschutzdose Zirk.  Warmwasser-Zirkulation
A2 Pumpe WW WWS  Warmwasserstation
A3 Pumpe HK1 HKS-G Heizkreisstation gemischt
A4 Pumpe HK2 HKS-B Heizkreisstation begrenzt
A5 Pumpe Zirk. SG-H  Sicherheitsgruppe Heizkreis
A6 Pumpe HK3 VB-3  Heizkreisverteiler (3-fach)
A7 Pumpe Solar2 SUS-S Solarwarmeiibergabestation
A8 HK1 Mischer auf
A9 HK1 Mischer zu Legende
Al0 HK2 Mischer auf BS Brennerstecker
All HK2 Mischer zu FA Feuerungsautomat
Al2 Brenner HK x  Heizkreis x
A13 Brenner S2* HV/R  Heizungvor- und -ricklauf
Al4 Entstérung / —** STB Sicherheitstemp.begrenzer
0-1 analog*** SV/IR  Solarvor- und -ricklauf
0-2 Steuerleitung Al (SUS-S) TWK/W Trinkwasser warm/kalt
0-3 Steuerleitung A7 (SUS-S)

Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar.

Es ersetzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgeméfRe Funktiol
der Anlage — die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden
mussen. Solvis-Hinweise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Ricksprache mit dem Kesselhersteller.

Montage sind die einschlagigien Normen, Richtlinien und technischen Regeln zu beachten! Bei Verwen
dung von Kunststoffrohr im Heizkreis muss eine Systemtrennung (Warmetauscher) vorgenommen wer-
den. Ausnahmen auf Anfrage.

i Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fiir eine fachgerecht

Wir behalten uns fur diese
Zeichnung alle Urheber-
rechte vor. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung
darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zugéanglich
gemacht werden.

SOLVIS GmbH & Co KG
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ST

Eingéange:

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

Speicher oben
Warmwasser
Speicherreferenz
H.puffer oben
Solar-VL2
Solar-RL2
Kollektor
H.puffer unten
Aussentemp.
Zirkulation
Vorlauf HK1
Vorlauf HK2
Solar-VL1
Kollektor2
VSG-Solar
VSG-Wasser

** gilt nur fir SO-NT Pur
**%* gilt nur fir SX Pur

Ausgénge:

Al Pumpe Solar

A2 Pumpe WW

A3 Pumpe HK1

A4 Pumpe HK2

A5 Pumpe Zirk.

A6 Solar Ventill

A7 Pumpe Solar2

A8 HK1 Mischer auf
A9 HK1 Mischer zu
Al10 HK2 Mischer auf
All HK2 Mischer zu
Al2 Brenner

Al13 Solar Ventil2

Al4 Entstérung / —**
0O-1 analog***

0-2 Steuerleitung A1 (SUS-S)
0-3

[ —

HR

Steuerleitung A7 (SUS-S)

HV

Zubehor: Legende (Fortsetzung):
BD Blitzschutzdose TWK/W Trinkwasser warm/Kkalt
WWS Warmwasserstation Zirk. Warmwasser-Zirkulation

HKS-G Heizkreisstation gemischt

SX-P-2g -OW
2011-07-11

SG-H  Sicherheitsgruppe Heizkreis ] ] L

VB-2  Heizkreisverteiler (2-fach) @ | Diese Konfiguration ist fur
SUS-S  Solarwarmeiibergabestation 1 SO-BW Pur nicht moglich!
Legende:

A Kollektoren auf West-Dach o | In dieser Konfiguration sind nur
B Kollektoren auf Ost-Dach 1 zwei Heizkreise moglich!

S Brennerstecker

FA Feuerungsautomat

HK x  Heizkreis x

HV/R  Heizungvor- und -riicklauf
STB Sicherheitstemp.begrenzer
SV/R  Solarvor- und -riicklauf

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagentiberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar.
Es ersetzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass - fir eine ordnungsgeméaRe Funktion
der Anlage - die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden
missen. Solvis-Hinweise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Ricksprache mit dem Kesselhersteller.

Montage sind die einschlagigien Normen, Richtlinien und technischen Regeln zu beachten! Bei Verwen-
dung von Kunststoffrohr im Heizkreis muss eine Systemtrennung (Warmetauscher) vorgenommen wer-
den. Ausnahmen auf Anfrage.

i Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fiir eine fachgerechte

Wir behalten uns fir diese
Zeichnung alle Urheber-
rechte vor. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung
darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zuganglich
gemacht werden.

SOLVIS GmbH & Co KG

(Ind MG-10 XeIAISIAIOS Ny yo1Bow 1YDIN)
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Eingéange:

S1 Speicher oben
S2 Warmwasser

S3 Speicherreferenz

S4 H.puffer oben

S5 Solar-VL2
S6 Solar-RL2
S7 —_—

S8 Kollektor

S9 H.puffer unten
S10  Aussentemp.

S11 Zirkulation

S12 Vorlauf HK1
S13 Vorlauf HK2

S14 —_—

S15 Solar-VL1
S16 Holzkessel
S17 VSG-Solar

S18  VSG-Wasser

* gt nur fur SO-BW Pur
** gilt nur fur SO-NT Pur
*** gilt nur fur SX Pur

|
@

Ausgange: Zubehor Legende (Fortsetzung)

Al Pumpe Solar BD Blitzschutzdose SV/R  Solarvor- und -ruicklauf
A2 Pumpe WW WWS  Warmwasserstation TWK/W Trinkwasser warm/kalt
A3 Pumpe HK1 HKS-G Heizkreisstation gemischt  Zirk. Warmwasser-Zirkulation
A4 Pumpe HK2 HKS-B Heizkreisstation begrenzt

A5 Pumpe Zirk. SG-H  Sicherheitsgruppe Heizkreis

A6 Pumpe HK3 / Ladepumpe* VB-3  Heizkreisverteiler (3-fach)

A7 Pumpe Solar2 PLAS  Pufferladestation

A8 HK1 Mischer auf SUS-S Solarwérmeiibergabestation

A9 HK1 Mischer zu

A10 HK2 Mischer auf Legende

All HK2 Mischer zu BS Brennerstecker

Al12 Brenner FA Feuerungsautomat

A13 Ladepumpe / Brenner S2* FBK Festbrennstoffkessel

Al4 Entstérung i HK x  Heizkreis x

0-1 analog*** HV/R  Heizungvor- und -riicklauf

0-2 Steuerleitung A1 (SUS-S) STB Sicherheitstemp.begrenzer

0-3 Steuerleitung A7 (SUS-S)

SX-P-2g- 14K
2011-07-11

Fur SO-BW Pur ist ein dritter
Heizkreis nicht moglich!

Montage sind die einschlagigien Normen, Richtlinien und technischen Regeln zu beachten! Bei Verwen
dung von Kunststoffrohr im Heizkreis muss eine Systemtrennung (Warmetauscher) vorgenommen wer-
den. Ausnahmen auf Anfrage.

i Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fiir eine fachgerecht

Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. | Wir behalten uns fir diese
Es ersetzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgeméRe Funktion Zeichnung alle Urheber-
der Anlage — die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden |rechte vor. Ohne unsere
mussen. Solvis-Hinweise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Ricksprache mit dem Kesselhersteller. | schriftiche Genehmigung

darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zugéanglich
gemacht werden.
SOLVIS GmbH & Co KG
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S1

SolvisMax Gas 7 Ol PUR |

Zirk.

TWK HR

Eingénge:

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
R3

*

Speicher oben
Warmwasser
Speicherreferenz
H.puffer oben
Solar-VL2
Solar-RL2
Kollektor
H.puffer unten
Aussentemp.
Zirkulation
Vorlauf HK1
Vorlauf HK2

Solar-VL1

VSG-Solar
VSG-Wasser
Poolfiihler?

gilt nur fir SO-BW Pur + FBK

** gilt nur fir SONT Pur

*** gilt nur fir SX Pur

1 Als Poolfiihler nur ,,RF ohne
Sensor* plus Anlegefiihler
Pt1000 verwenden!

Ausgénge:

Al Pumpe Solarl

A2 Pumpe WW

A3 Pumpe HK1

A4 Pumpe HK2/Pumpe Pool*
A5 Pumpe Zirk.

A6 Pumpe Pool/Ladepumpe™*
A7 Pumpe Solar2

A8 HK1 Mischer auf

A9 HK1 Mischer zu

Al0 HK2 Mischer auf

All HK2 Mischer zu

A12 Brenner

A13 Ladepumpe / Brenner S2*
Al4 Entstérung /—**

o1 analog***

0-2 Steuerleitung A1 (SUS-S)
0-3 Steuerleitung A7 (SUS-S)

Zubehor:

BD  Blitzschutzdose

WWS Warmwasserstation

HKS-G Heizkreisstation gemischt
SG-H  Sicherheitsgruppe Heizkreis
VB-2  Heizkreisverteiler (2-fach)
RFY  Raumfithler RF-SC2-OF
SUS-S  Solarwarmetibergabestation

Legende (Fortsetzung):
Zirk. Warmwasser-Zirkulation

Legende:

BS Brennerstecker

FA Feuerungsautomat

HK x  Heizkreis x

HV/R  Heizungvor- und -riicklauf

STB Sicherheitstemp.begrenzer
SV/R  Solarvor- und -riicklauf
TWK/W Trinkwasser warm/kalt

SX-P-2g-1-Pool
2011-07-11

® | Alternativ kann der Pool auch

1 an Heizkreis 2 (an A4 und R2)
angschlossen werden.

® | Fir SO-BW Pur und Festbrenn-

1 stoffkessel muss HK2 als Pool-

kreis verwendet werden!

U3SIaINZIaH UYDSIWab 19MZ 3IMOS pequiluIMydS W ewaydsuabeluy 9z

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagentiberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar.
Es ersetzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass - fir eine ordnungsgeméaRe Funktion
der Anlage - die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden
missen. Solvis-Hinweise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Ricksprache mit dem Kesselhersteller.

Montage sind die einschlagigien Normen, Richtlinien und technischen Regeln zu beachten! Bei Verwen-

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fiir eine fachgerechte
A dung von Kunststoffrohr im Heizkreis muss eine Systemtrennung (Warmetauscher) vorgenommen wer-

den. Ausnahmen auf Anfrage.

Wir behalten uns fir diese
Zeichnung alle Urheber-
rechte vor. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung
darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zuganglich
gemacht werden.

SOLVIS GmbH & Co KG
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3 SolvisMax Futur mit Pelletkessel SolvisLino

3.1 Belegungstabelle

m Kesselladepumpe und -fuhler des SolvisLino an
Feuerungsautomaten anschlieRen.
Belegung nach Anlagen-Konfiguration (SF)
1/0 Wahloption (entweder/oder) Zusatz-Funktion
Normal _ Ost-West-Dach _ Festbrennstoffkessel Solariiberschuss
Eingénge
S1  |Speicher oben Speicher oben Speicher oben
S2 Warmwasser Warmwasser Warmwasser
S3  |Speicherreferenz Speicherreferenz Speicherreferenz
S4 | H.puffer oben H.puffer oben H.puffer oben
S5 |Solar-VL Solar-VL Solar-VL
S6  |Solar-RL Solar-RL Solar-RL
S7 | Solar-Druck Solar-Druck Solar-Druck
S8  |Kollektor Kollektorl Kollektor
S9 | H.puffer unten H.puffer unten H.puffer unten i o )
siehe jeweilige Option
S10 |Aussentemp. Aussentemp. Aussentemp.
S11 | Zirkulation Zirkulation Zirkulation
S12 | Vorlauf HK1 Vorlauf HK1 Vorlauf HK1
S13 | Vorlauf HK2 Vorlauf HK2 Vorlauf HK2
S14 |—— — —
S15 | —— S -
S16 |—— Kollektor 2 Holzkessel)
S17  |VSG-Solar VSG-Solar VSG-Solar
S18 |VSG-Wasser VSG-Wasser VSG-Wasser
MM Ou.ﬁ_o:m._” Anschluss eines Raumfuhlers an den jeweiligen “mwﬂmqwﬂcﬁq\__u%mm_‘-
R3 Heizkreis 1 - 3. schuss-Heizkreis.
Ausgange
Al Pumpe Solar Pumpe Solar Pumpe Solar ) L )
siehe jeweilige Option
A2 |Pumpe WW Pumpe WW Pumpe WW
A3 |Pumpe HK1 Pumpe HK1 Pumpe HK1 .
A4 |Pumpe HK2 Pumpe HK2 Pumpe HK2 Schtz PooP
P p P
A5 | Pumpe Zirk. Pumpe Zirk. Pumpe Zirk. siehe jeweilige Option
A6 |Pumpe HK3 Solar Ventill Pumpe HK3 Schiitz PooP)
A7 |— Solar Ventil2 —
A8  |HK1 Mischer auf HK1 Mischer auf HK1 Mischer auf
A9 HK1 Mischer zu HK1 Mischer zu HK1 Mischer zu
Al0 |HK2 Mischer auf HK2 Mischer auf HK2 Mischer auf
All |HK2 Mischer zu HK2 Mischer zu HK2 Mischer zu siehe jeweilige Option
Al2  |Brenner Brenner Brenner
Al3 | — — Ladepumpe?
Al4 |— — —
o1 |— - _

1) Kesselfiihler und Ladepumpe des SolvisLino nur an den SolvisLino-Feuerungsautomaten anschlieRen
2) nur wenn der betreffende Heizkreis zur Schwimmbaderwarmung mit Hilfe der Solariiberschussfunktion
genutzt werden soll.

18 L 38 — Technische Anderungen vorbehalten 07.11



3 SolvisMax Futur mit Pelletkessel SolvisLino

3.2 Anschlussplan

M_w

Fuhlerkabelbaum M_ %

9
R3 [ ]

3
R2 [ ]
RL [ ]

Raumsensor mit
Bedieneinheit

o0ooooo0o00O
00000000
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m ] s3

M_ﬁ
M_mm
2 56
M_E
M_m@

wIi s13
|wﬁ_ S12
_W_ s11
|wﬁ_ 510
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Alternative M wz PE
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e
/ >_$:Ma_ m
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= e A10/11

. Moo
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oder ASTB (z. B. Schweiz)

Briicke |
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Anschluss
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SolvisMax Futur

Eingénge:

S1 Speicher oben
S2 Warmwasser
S3 Speicherreferenz
S4 H.puffer oben
S5 Solar-VL

S6 Solar-RL

S7 Solar-Druck
S8 Kollektor

S9 H.puffer unten
S10 Aussentemp.
S11 Zirkulation
S12 Vorlauf HK1
S13 Vorlauf HK2
S14 _—

S15 _—

S16 _—

S17 VSG-Solar
S18 VSG-Wasser

Ausgange:

Al Pumpe Solar

A2 Pumpe WW

A3 Pumpe HK1

A4 Pumpe HK2

A5 Pumpe Zirk.

A6 Pumpe HK3

A7 _—

A8 HK1 Mischer auf
A9 HK1 Mischer zu
A10 HK2 Mischer auf
A1l HK2 Mischer zu
Al2 Brenner

A13 _—

Al4 _—

O-1 —

Zirk.

TWK

HR

1

HK3

1234567

[ |

SolvisLino

3 bar

PLAS:
B |

M ve3 |

— N — -
Y SGH
| }? 3 bar —l

Zubehor

BD Blitzschutzdose

WWS  Warmwasserstation

HKS-G Heizkreisstation gemischt
HKS-B Heizkreisstation begrenzt
SG-H  Sicherheitsgruppe Heizkreis
VB-3  Heizkreisverteiler (3-fach)
PLAS  Pufferladestation

Legende

HK x Heizkreis x

HV/R  Heizungvor- und -ricklauf
SV/R  Solarvor- und -ricklauf
TWK/W Trinkwasser warm/kalt
Zirk. Warmwasser-Zirkulation

HV

SF-LI-2g-1u
2011-07-11

den. Ausnahmen auf Anfrage.

Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar.

Es ersetzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgeméfRe Funktiol
der Anlage — die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden
mussen. Solvis-Hinweise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Ricksprache mit dem Kesselhersteller.

Montage sind die einschlagigien Normen, Richtlinien und technischen Regeln zu beachten! Bei Verwen

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fiir eine fachgerecht
A dung von Kunststoffrohr im Heizkreis muss eine Systemtrennung (Warmetauscher) vorgenommen wer-

Wir behalten uns fur diese
Zeichnung alle Urheber-
rechte vor. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung
darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zugéanglich
gemacht werden.

SOLVIS GmbH & Co KG
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SolvisMax Futur
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Eingénge:

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

SolvisLino

1234567 7
, 4

Blitzschutzdose
WWS Warmwasserstation
HKS-G Heizkreisstation gemischt

Sicherheitsgruppe Heizkreis
Heizkreisverteiler (2-fach)
Pufferladestation

Kollektoren auf West-Dach
Kollektoren auf Ost-Dach
Heizkreis x

Heizungvor- und -ricklauf
Solarvor- und -riicklauf
Trinkwasser warm/kalt
Warmwasser-Zirkulation

SF-LI-2g--0W
2011-07-11

In dieser Konfiguration sind nur
zwei Heizkreise mdglich!

€
sV
SR

Ausgéange: Zubehor:
Speicher oben Al Pumpe Solar BD
Warmwasser A2 Pumpe WW
Speicherreferenz A3 Pumpe HK1
H.puffer oben A4 Pumpe HK2 SG-H
Solar-VL A5 Pumpe Zirk. VB-2
Solar-RL A6 Solar Ventill PLAS
Solar-Druck A7 Solar Ventil2
Kollektor A8 HK1 Mischer auf Legende:
H.puffer unten A9 HK1 Mischer zu A
Aussentemp. Al10 HK2 Mischer auf B
Zirkulation All HK2 Mischer zu HK x
Vorlauf HK1 Al2 Brenner HV/R
Vorlauf HK2 Al3 — SV/R
—_— Al4 — TWK/W
—_— o1 — Zirk.
Kollektor2
VSG-Solar
VSG-Wasser

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagentiberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar.
Es ersetzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass - fir eine ordnungsgeméRe Funktion [Zeichnung alle Urheber-
der Anlage - die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden

missen. Solvis-Hinweise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Ricksprache mit dem Kesselhersteller.

Montage sind die einschlagigien Normen, Richtlinien und technischen Regeln zu beachten! Bei Verwen-
dung von Kunststoffrohr im Heizkreis muss eine Systemtrennung (Warmetauscher) vorgenommen wer-
den. Ausnahmen auf Anfrage.

i Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fiir eine fachgerechte

Wir behalten uns fir diese

rechte vor. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung
darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zuganglich
gemacht werden.

SOLVIS GmbH & Co KG
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HK3|5 . .
_ m SolvisLino
— e — _. 3 bar
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PLAS:
=

1@ [
|3l s ||
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[
>

inganae: Ausgange:
Eingange:
S1 Speicher oben 2; ll;umpe \?\;)\/I\?r
S2 Warmwasser A3 Pumpe HK1
S3 Speicherreferenz umpe

A4 Pumpe HK2

A5 Pumpe Zirk.

A6 Pumpe HK3

A7 —_—

A8 HK1 Mischer auf
A9 HK1 Mischer zu
Al0 HK2 Mischer auf
All HK2 Mischer zu
Al2 Brenner

A13 Ladepumpe

Al4d e

O-1 —_—

S4 H.puffer oben
S5 Solar-VL

S6 Solar-RL

S7 Solar-Druck
S8 Kollektor

S9 H.puffer unten
S10 Aussentemp.
S11 Zirkulation
S12 Vorlauf HK1
S13 Vorlauf HK2
S14 —_—

S15 —_—

S16 Holzkessel
S17 VSG-Solar
S18 VSG-Wasser

Zubehor Legende (Fortsetzung)
BD Blitzschutzdose Zirk. Warmwasser-Zirkulation
WWS  Warmwasserstation

HKS-G Heizkreisstation gemischt

HKS-B Heizkreisstation begrenzt

SG-H  Sicherheitsgruppe Heizkreis

VB-3  Heizkreisverteiler (3-fach)

PLAS  Pufferladestation

Legende

FA Feuerungsautomat

FBK Festbrennstoffkessel

FK Fremdkessel

HK x Heizkreis x

HV/R  Heizungvor- und -ricklauf

SV/R  Solarvor- und -ricklauf

TWK/W Trinkwasser warm/kalt

SF-LI-2g-1u-FBK
2011-07-11

Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar.

Wir behalten uns fir diese

Es ersetzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgeméRe Funktion Zeichnung alle Urheber-
der Anlage — die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden |rechte vor. Ohne unsere
mussen. Solvis-Hinweise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Ricksprache mit dem Kesselhersteller. | schriftiche Genehmigung

A

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fir eine fachgerecht
Montage sind die einschlagigien Normen, Richtlinien und technischen Regeln zu beachten! Bei Verwen
dung von Kunststoffrohr im Heizkreis muss eine Systemtrennung (Warmetauscher) vorgenommen wer-

den. Ausnahmen auf Anfrage.

darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zugéanglich
gemacht werden.
SOLVIS GmbH & Co KG
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